UNIVERZITET U NISU
INSTITUT ZA MASINSTVO MASINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU | TERMOENERGETIKU

Alelsandra Medvedeva 14, 180 NiS. Tel /Fax: (018) 524-920

NARUCILAC ISPITIVANJA: "P.V.F. TRADERS" d.o.0. - Beograd
UREDAJ: ALUMINIJUMSKI RADIJATOR
PRIZVODAC: GLOBAL - ITALIJA

MODEL.: VOX 600

GODINA PROIZVODNJE: 2003,

TEHNICKI PODACI

SIRINA CLANKA: 80 mm
UKUPNA VISINA CLANKA: 690 mm
DEBLJINA CLANKA: 95 mm
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA CLANKA: 185 W
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B: B,6160
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n: 1,3120

Na osnovu izvrienih ispitivanja u skladu sa JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS
M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081, JUS M.E6.082 i JUS M.E6.083 | provere
usagladenosti tehniCkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

UVERENJE

br. 40
kao potvrda kvaliteta za

ALUMINIJUMSKI RADIJATOR “GLOBAL”
model VOX 600

Sastavni deoc ovog uverenja o kvalitetu je:
+ strucni nalaz broj 40/1 koji sadrzi podatke o pregledu i ispitivanju,
+ tehni¢ka dokumentacija o proizvodu.
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[ZVESTAJ O ISPITIVANJU RADIJATORA
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%lunéig mski Clankasti radijator “"GLOBAL".
e Ukupqﬁﬂ&[’ﬂi;::acﬁjaturm 690 mm;
- . Rastojanje izmedu prikijuaka: 600 mum;
DuZina dlanka! 80 mm;
Dubina #lanka: 95 mm. o
[spitivan }:'iiﬁjﬂtm od 10 &lanaka, spolja ofarban belom bojom.
| OPISISPITIVANJA:
;.ﬁ . Radijator, zagrevan toplom vodom, ispitivan je u otvorenoj kabini u prostoru
.ﬁ_mﬂhﬂ?tﬂﬂﬂ temperaturom, prema JUS M.B6.083. Veza sa kotlom ostvarena je
5B dva prikljulka, oba sa iste strane radijatcra. Merene su: temperature razvodne |
i Fpovratne vode na pﬁkj]uﬁdmn neposredno uz radijator, kao i profok tople vode kroz
. . Instalaciju. Odavanje toplote radijatora je odredivano za tri razlidita protokd i tri
. temperaturska relimaiza svaki protok, kakd bi se dobila linija proiéne odavanja
- toplote radijatora U zdvisnosti od razlike stednje temperature vode u radijatoru i
sthperature omt_ngs;..- - o
1 5 il 80 g‘*; i ©2iro ratun 4080380823838, SOK Bscgradas
T ol i Tel 011/3370-268, Telefake: 011/3370-264 8



';'"‘ 7a nominalne uslove (At =60°C pri padu temperatuse tople vode u Faﬁiatmu
" 0d 20°C) dobijeno je odavanije toplote radijutora Q = 1990 W sa karakteristikom

b om=13t . .
| ! Jedinitno odavanje toplte (svedeno nu jedan Hlanak) iznsi 199 WKL pri

©  nominalnim uslovima.
) Preraunavanje odavanja toplote za druge temperaturske redme vidi se
© © premaizrazu: |

.
R TR o 1L, S " L L re ol
--"-i;"‘.-»"'-?"- A T
= i 1 ; - = ]
- . L

' N

[ - o p e g e AL R

- Yl S s

H.]L‘!l
o m“[m .

=0 .
. Nominalni protok vode kroz radijator od 10 flanaka je 85.7 kgh.

% _, Rezultati ispitivanja prikazani su u civostrukom logaritamskom koordinainom

».4_,;% sistemu koji je dat u prilogu.
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